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Salle d'attente

Laboratoire

Salle d'études et develepoement

Espace repos

archives

Strélisation

Salle de
réunion

ARMOIRE DE
BRASSAGE 2éme ETAGE

TABLEAU D'ALARM 2éme ETAGE

camera ip 4mp non ptz

ditecteur d'incendie

PLAN 2 éme ETAGE 04C
AM
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A 
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 R
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'IN
C
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D

IE



GSPublisherVersion 0.71.100.44

C
G

M
L

Salle d'attente

salle de soin

Consultation

Salon

Séjour

Chambre

Cuisine

Logia

Logement medecin de garde

Chambre

ARMOIRE DE
BRASSAGE 3éme ETAGE

TABLEAU D'ALARM 3éme ETAGE

camera ip 4mp non ptz

ditecteur d'incendie

PLAN 3 éme ETAGE 05C
AM
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A 
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C
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D
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 15 x 16 = 240
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 14 x 17 = 240
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 14 x 17 = 240

1234567

8

9

10

11

12

13

pompe n 01

pompe n 02

Vidange
Filtration
Pompage

bache a eauchaufferie

Dépot matérielDépot matérielLocal
maintenanceRangement

Local poubelle

Groupe
electrogéne

Local hygiéne et ménage

Blanchisserie

Blanchisserie
usagers

Armoire principale
 sos sol Armoire TGBT

T.P.sous sol P01

T.P.sous sol P02

T.P.sous sol P03

T.P.sous sol P04

T.P.sous sol P05

T.P.sous sol P06

Prise électrique 2P+T 16A encastrée h:50 cm

Prise électrique 2P+T 16A encastrée h:100 cm

tableau de distribution et de protection.

T.P.RDC P03 numéro de départ depuis tableau.

Prise électrique 2P+T 16A encastrée pour
téléviseur h:160 cm

PLAN SOUS SOL

C
IR

C
U

IT
 P

R
IS

E

01

Sanitaire
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Laboratoire

Medecin
nutrusioniste

Infermerie

box de
preleve

ment

Boutique materiel sportparapharmacie

StrérilisationHall d'acceuil

box de
preleve

ment

Secretaire
Armoire principale

RDC

T.P. RDC P01T.P. RDC P02

T.P. RDC P03

T.P. RDC P04

T.P. RDC P05

T.P. RDC P06

T.P. RDC P07

Prise électrique 2P+T 16A encastrée h:50 cm

Prise électrique 2P+T 16A encastrée h:100 cm

tableau de distribution et de protection.

T.P.RDC P03 numéro de départ depuis tableau.

Prise électrique 2P+T 16A encastrée pour
téléviseur h:160 cm

02PLAN RDC
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U
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Infermerie
salle

d'attenteEspace de
repos

Pharmacie

Bureau de
traumatlogue

Bureau
d'endycronologue

Bureau de
nutrusioniste

Archives

Salle de
radiologie

Préparation
patient

salle de
developement

Armoire principale
1er ETAGE

T.P. 1er étage P01

T.P. 1er étage P02

T.P. 1er étage P03

T.P. 1er étage P04

T.P. 1er étage P05

T.P. 1er étage P06

T.P. 1er étage P07

T.P. 1er étage P08

T.P. 1er étage P09

Prise électrique 2P+T 16A encastrée h:50 cm

Prise électrique 2P+T 16A encastrée h:100 cm

tableau de distribution et de protection.

T.P.RDC P03 numéro de départ depuis tableau.

Prise électrique 2P+T 16A encastrée pour
téléviseur h:160 cm

PLAN 1er ETAGE 03
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U
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Salle
d'attente

Laboratoire

Salle d'études et develepoement

Espace repos

archives

Strélisation

Salle de
réunion

Armoire principale
2éme ETAGE

T.P. 2éme étage P01

T.P. 2éme étage P02

T.P. 2éme étage P03

T.P. 2éme étage P04

T.P. 2éme étage P05

T.P. 2éme étage P06

T.P. 2éme étage P07

Prise électrique 2P+T 16A encastrée h:50 cm

Prise électrique 2P+T 16A encastrée h:100 cm

tableau de distribution et de protection.

T.P.RDC P03 numéro de départ depuis tableau.

Prise électrique 2P+T 16A encastrée pour
téléviseur h:160 cm

PLAN 2 éme ETAGE 04
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C
G

M
L

Salle d'attente

salle de
soin

Consultation

Salon

Séjour

Chambre

Cuisine

Logia

Logement medecin de
garde

Chambre

Armoire principale
3éme ETAGE

T.P. 3éme étage P01

T.P. 3éme étage P09

T.P. 3éme étage P08
T.P. 3éme étage P07

T.P. 3éme étage P06

T.P. 3éme étage P05

T.P. 3éme étage P04

T.P. 3éme étage P03 T.P. 3éme étage P02

T.P. 3éme étage P10

Prise électrique 2P+T 16A encastrée h:50 cm

Prise électrique 2P+T 16A encastrée h:100 cm

tableau de distribution et de protection.

T.P.RDC P03 numéro de départ depuis tableau.

Prise électrique 2P+T 16A encastrée pour
téléviseur h:160 cm

PLAN 3 éme ETAGE 05
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 14 x 17 = 240

1234567

8

9
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pompe n 01

pompe n 02

Vidange
Filtration
Pompage

bache a eauchaufferie

Dépot matérielDépot matérielLocal
maintenanceRangement

Local poubelle

Groupe
electrogéne

Local hygiéne et ménage

Blanchisserie

Blanchisserie
usagers

PLAN SOUS SOL
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Laboratoire

Medecin
nutrusioniste Infermerie

box de
preleve

ment

Boutique materiel sportparapharmacie
box de
preleve

ment

Secretaire

cassette

devisionnaire d'air

tuyauterie d'air en cuivre

air chaud et froid

C
LI

M
AT

IS
AT

IO
N

02PLAN RDC
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Infermeriesalle
d'attenteEspace de repos

Pharmacie

Bureau de
traumatlogue Bureau d'endycronologue

Bureau de
nutrusioniste

Archives

Salle de
radiologie

salle de developement

cassette

devisionnaire d'air

tuyauterie d'air en cuivre

air chaud et froid

PLAN 1er ETAGE 03

C
LI

M
AT
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Salle
d'attente

Laboratoire

Salle d'études et develepoement

Espace repos

archives

Strélisation

Salle de
réunion

cassette

devisionnaire d'air

tuyauterie d'air en cuivre

air chaud et froid

PLAN 2 éme ETAGE 04

C
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M
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C
G

M
L

Salle d'attente

salle de
soin

Consultation

Salon

Séjour

Chambre

Cuisine

Logia

Chambre

cassette

devisionnaire d'air

tuyauterie d'air en cuivre

air chaud et froid

PLAN 3 éme ETAGE 05

C
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M
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ARUN220LTE4
UEXT-4

1

cassette

devisionnaire d'air

tuyauterie d'air en cuivre

air chaud et froid

PLAN TERASSE 06
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M
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 15 x 16 = 240
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 14 x 17 = 240
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 14 x 17 = 240

1234567

8

9

10

11

12

13

pompe n 01

pompe n 02

Vidange
Filtration
Pompage

bache a eauchaufferie

Dépot matérielDépot matérielLocal
maintenanceRangement

Local poubelle

Groupe electrogéne

Local hygiéne et ménage

Blanchisserie Blanchisserie usagers

Armoire principale
 sos sol

Armoire TGBT

T.P.sous sol 01

T.P.sous sol 02

T.P.sous sol 03

T.P.sous sol 04

T.P.sous sol 05

T.P.sous sol 07

T.P.sous sol 06

T.P.sous sol 08

T.P.sous sol 09T.P.sous sol 10

spot TBT avec lampe halogene 50W.    (PM)

spot TBT avec lampe halogene 100W.    (GM)

spot downlight étanche à lampe halogene 50W.
luminaire à grille de défilement apparent à
tubes fluo. 4x18W.

boite de derivation encastrée dim.100x100x50mm.
interupteur simple allumage type encastré 10A/250V

Interrupteur va et vient type encastré 10A/250V

luminaire apparent à vasque à tubes fluo. 1x36W.

tableau de distribution et de protection.

T.P.RDC 03 numéro de départ depuis tableau.

PLAN SOUS SOLEC
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Sanitaire
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Laboratoire

Medecin
nutrusioniste

Infermerie

box de
prelevement

Boutique materiel sport

parapharmacie

StrérilisationHall d'acceuil

box de
prelevement

Secretaire
Armoire principale

RDC

T.P.RDC 01

T.P.RDC 02

T.P.RDC 03T.P.RDC 03T.P.RDC 04

T.P.RDC 05

T.P.RDC 06

T.P.RDC 07 T.P.RDC 08

T.P.RDC 09

T.P.RDC 10

spot TBT avec lampe halogene 50W.    (PM)

spot TBT avec lampe halogene 100W.    (GM)

spot downlight étanche à lampe halogene 50W.
luminaire à grille de défilement apparent à
tubes fluo. 4x18W.

boite de derivation encastrée dim.100x100x50mm.
interupteur simple allumage type encastré 10A/250V

Interrupteur va et vient type encastré 10A/250V

luminaire apparent à vasque à tubes fluo. 1x36W.

tableau de distribution et de protection.

T.P.RDC 03 numéro de départ depuis tableau.
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02PLAN RDC
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salle
de developement

Infermerie
salle

d'attenteEspace de
repos

Pharmacie

Bureau de
traumatlogue

Bureau
d'endycronologue

Bureau de
nutrusioniste

Archives

Salle de
radiologie

Préparation
patient

Armoire principale
1er ETAGE

T.P.1er étage 01

T.P.1er étage 02

T.P.1er étage 03

T.P.1er étage 03T.P.1er étage 04

T.P.1er étage 05

T.P.1er étage 06

T.P.1er étage 07

T.P.1er étage 08 T.P.1er étage 09

T.P.1er étage 10

T.P.1er étage 11

T.P.1er étage 12

T.P.1er étage 13

spot TBT avec lampe halogene 50W.    (PM)

spot TBT avec lampe halogene 100W.    (GM)

spot downlight étanche à lampe halogene 50W.
luminaire à grille de défilement apparent à
tubes fluo. 4x18W.

boite de derivation encastrée dim.100x100x50mm.
interupteur simple allumage type encastré 10A/250V

Interrupteur va et vient type encastré 10A/250V

luminaire apparent à vasque à tubes fluo. 1x36W.

tableau de distribution et de protection.

T.P.RDC 03 numéro de départ depuis tableau.
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Salle
d'attente

Laboratoire

Salle d'études et develepoement

Espace repos

archives

Strélisation

Salle de
réunion

Armoire principale
2éme ETAGE

T.P.2éme étage 01

T.P.2éme étage 02

T.P.2éme étage 03

T.P.2éme étage 04
T.P.2éme étage 05

T.P.2éme étage 06

T.P.2éme étage 07

T.P.2éme étage 08
T.P.2éme étage 10

T.P.2éme étage 09

spot TBT avec lampe halogene 50W.    (PM)

spot TBT avec lampe halogene 100W.    (GM)

spot downlight étanche à lampe halogene 50W.
luminaire à grille de défilement apparent à
tubes fluo. 4x18W.

boite de derivation encastrée dim.100x100x50mm.
interupteur simple allumage type encastré 10A/250V

Interrupteur va et vient type encastré 10A/250V

luminaire apparent à vasque à tubes fluo. 1x36W.

tableau de distribution et de protection.

T.P.RDC 03 numéro de départ depuis tableau.
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C
G

M
L

Salle d'attente

salle de
soin

Consultation

Salon

Séjour
Chambre

Cuisine

Logia

Logement medecin de garde

Chambre

Armoire principale
3éme ETAGE

T.P.3éme étage 01

T.P.3éme étage 02

T.P.3éme étage 03

T.P.3éme étage 04

T.P.3éme étage 05

T.P.3éme étage 06

T.P.3éme étage 07
T.P.3éme étage 08

T.P.3éme étage 09
T.P.3éme étage 10

spot TBT avec lampe halogene 50W.    (PM)

spot TBT avec lampe halogene 100W.    (GM)

spot downlight étanche à lampe halogene 50W.
luminaire à grille de défilement apparent à
tubes fluo. 4x18W.

boite de derivation encastrée dim.100x100x50mm.
interupteur simple allumage type encastré 10A/250V

Interrupteur va et vient type encastré 10A/250V

luminaire apparent à vasque à tubes fluo. 1x36W.

tableau de distribution et de protection.

T.P.RDC 03 numéro de départ depuis tableau.
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Laboratoire

Medecin
nutrusioniste

Infermerie

box de
preleve

ment

Boutique materiel sportparapharmacie

StrérilisationHall d'acceuil

box de
preleve

ment

Secretaire

eaux useés

Ø50

Ø50
Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø63Ø63

Ø63
Ø63

Ø125 Ø125

Ø125

Ø160Ø160

eaux cuvettes

tuyauterie au niveau de sol
siphon de sol

vers
 regard

vers
 regard tuyauterie en faux plafon

tuyauterie venant de étage
dessus

EV
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U
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01PLAN RDC
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Infermerie
salle

d'attenteEspace de
repos

Pharmacie

Bureau de
traumatlogue

Bureau
d'endycronologue

Bureau de
nutrusioniste

Archives

Salle de
radiologie

Préparation
patient

salle de
developement

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø63

Ø63

Ø63

Ø63

Ø125

Ø125
Ø160

Ø160

eaux useés

eaux cuvettes

tuyauterie au niveau de sol
siphon de sol
tuyauterie en faux plafon

tuyauterie venant de étage
dessus

PLAN 1er ETAGE 02
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Salle
d'attente

Laboratoire

Salle d'études et develepoement

Espace repos

archives

Strélisation

Salle de
réunion

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50
Ø50

Ø63

Ø63Ø63

Ø63

Ø125Ø125

Ø125

Ø160Ø160

eaux useés

eaux cuvettes

tuyauterie au niveau de sol
siphon de sol
tuyauterie en faux plafon

tuyauterie venant de étage
dessus

PLAN 2 éme ETAGE 03
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C
G

M
L

PLAN 3 éme ETAGE 04

Salle d'attente

salle de
soin

Consultation

Salon

Séjour

Chambre

Cuisine

Logia

Logement medecin de
garde

Chambre

Ø50

Ø125

eaux useés

eaux cuvettes

tuyauterie au niveau de sol
siphon de sol
tuyauterie en faux plafon

tuyauterie venant de étage
dessus

EV
AC

U
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 14 x 17 = 240

1234567

8

9

10

11

12
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pompe n 01

pompe n 02

Vidange
Filtration
Pompage

bache a eauchaufferie

Dépot matérielDépot matérielLocal
maintenanceRangement

Local poubelle

Groupe
electrogéne

Local hygiéne et ménage

Blanchisserie

Blanchisserie
usagers

Ø75 Ø75Ø63

(EF) PPR Ø40
(EC) PPR Ø40

(R) PPR Ø40

(EF) PPR Ø40
(EC) PPR Ø40

(R) PPR Ø40

(EF) PPR Ø40
(EC) PPR Ø40

(R) PPR Ø40

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Tuyauterie en acier noir  H=0.50m
du sol

Tuyauterie venant du compteur gaz

E.F
E.C
R.E.C.S

PLAN SOUS SOL
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M
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R
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G
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Laboratoire

Medecin
nutrusioniste

Infermerie

box de
preleve

ment

Boutique materiel sportparapharmacie

Strérilisation

box de
preleve

ment

Secretaire

(EF) PPR Ø40
(EC) PPR Ø40

(R) PPR Ø40

Ø75 Ø75Ø63
(EF) PPR Ø25

(EC) PPR Ø25

(EF) PPR Ø25

(EC) PPR Ø25

sortie nourisse Ø16

sortie nourisse Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16Ø16Ø16Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

E.F
E.C
R.E.C.S

Tuyauterie en cuivre au Mur
H=11.57m du sol

VERS 3EME ETAGE

Tuyauterie enterriez H=0.90m
PE

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Tuyauterie venant du compteur gaz
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M
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R
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T 

G
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02PLAN RDC
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Infermerie
salle

d'attenteEspace de
repos

Pharmacie

Bureau de
traumatlogue

Bureau
d'endycronologue

Bureau de
nutrusioniste

Archives

Salle de
radiologie

Préparation
patient

salle de
developement

(EF) PPR Ø40
(EC) PPR Ø40

(R) PPR Ø40

Ø75 Ø75Ø63
(EF) PPR Ø25

(EC) PPR Ø25

sortie nourisse Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16
Ø16

Ø16
Ø16

E.F
E.C
R.E.C.S

PLAN 1er ETAGE 03
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Salle
d'attente

Laboratoire

Salle d'études et develepoement

Espace repos

archives

Strélisation

Salle de
réunion

(EF) PPR Ø40
(EC) PPR Ø40

(R) PPR Ø40

Ø75 Ø75Ø63
(EF) PPR Ø25

(EC) PPR Ø25

sortie nourisse Ø16

Ø16

Ø16
Ø16Ø16Ø16

Ø16

sortie nourisse Ø16

(EF) PPR Ø25

(EC) PPR Ø25

Ø16

Ø16

Ø16
Ø16Ø16

E.F
E.C
R.E.C.S

PLAN 2 éme ETAGE 04
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C
G

M
L

Salle d'attente

salle de
soin

Consultation

Salon

Séjour

Chambre

Cuisine

Logia

Chambre

(EF) PPR Ø40
(EC) PPR Ø40

(R) PPR Ø40

(EF) PPR Ø40
(EC) PPR Ø40

(R) PPR Ø40

Ø75 Ø75Ø63
sortie nourisse Ø16

Ø16

VENAT DU RDC

E.F
E.C
R.E.C.S

PLAN 3 éme ETAGE 05
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R
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T 

G
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Tuyauterie en Mur
 H=2.50m

CUIVRE
Ø50

CUIVRE
Ø50

CUIVRE
Ø50

VANNE SORTIE
VERTICL

NOURISSE
H:1.80
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CHAUDIERECHAUDIEREBALON DU CHAUD

2000 L

BALON DU CHAUD

2000 L

2 POMPE DE PRESSION

2 POMPE DE RECYCLAGE

BRULEURBRULEUR

VASE DE REMPLISSAGE

7575

63 63

7575

63

7575

7575

7575

7575

7575

7575 7575

7575

7575

7575 7575

63 63

50

160

2626

VENANT DU LOCAL POMPE

VANNE RAPIDE
125/50

VERS BLOC HOTEL

63
63

63
VANNE 66/76

MANO METRE

CLAPPET

TUBE NOIR (GAZ)

RETOUR

ALLER

EAU CHAUD

RECYCLAGE

EAU FROID

LOCAL TECHNIQUE

06
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O

M
BE

R
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T 

G
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Tuyauterie en Faux Plafond 2 éme Etage

Tuyauterie en Faux Plafond 1 er  Etage

Tuyauterie en Faux Plafond RDC

Tuyauterie en Faux Plafond Sous Sol

Tuyauterie en Faux Plafond 3 éme Etage
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